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  Milicz, dnia 19.07.2018 r. 

 

Do wszystkich wykonawców 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika przy ul. Armii Krajowej 7 w Miliczu” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania 

Wykonawcy wraz z udzieloną odpowiedzią:  

 

Pytania z dnia 18.07.2018 r. 

1. Wyłaz dachowy. Wyłaz dachowy nie jest ujęty w przedmiarze, opisie technicznym i 

specyfikacji. Jest tylko krótko opisany w uszczegółowieniu rozwiązań technicznych 

branży budowlanej. Jakie ma mieć wymiary? 

Ad. 1 

Wyłaz dachowy powinien mieć wymiary szybu wyłazowego z uwagi na wychodzenie po 

klamrach wyłazowych 

 

2. Parapety. W przedmiarze ujęty jest tylko demontaż parapetów, nie ma pozycji o wymianie 

na nowe. W jaki sposób mamy ująć tą pozycje w wycenie? 

Ad. 2 

Należy cenę parapetu (podokiennik zew.) skalkulować indywidualnie natomiast robociznę 

przyjąć jako montaż obróbek blacharskich lub montaż parapetu metalowego 

prefabrykowanego o długości powyżej 1 m parapety powinny mieć zatyczki z pcv na 

końcach, mocowanie parapetów na klej enkolit.  Jeżeli pytający ma na myśli parapety wew. 

należy odwołać się do dokumentacji projektowej.  



 
 
 
 
 
ZNAK SPRAWY: IF.271.33.2018                        

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Strona 2 z 2 załącznika nr 4 do SIWZ 

 

W przypadku braku określenia zamawiający musi się określić czy montuje stare parapety, czy 

zamawia nowe - drewniane, pcv, konglomerat, granit. robocizna wg POZYCJI  KNR. 

 

3. Jak mamy ująć w kosztorysie pozycje, których nie ma w przedmiarze? (Instalacja 

odgromowa, wyłaz dachowy, wymiana kratek wentylacyjnych, wymiana parapetów) 

Ad. 3 

Po dokonaniu wizji lokalnej obiektu Wykonawca musi ocenić czy przełoży instalacje 

odgromową czy wykona nową, kratki wentylacyjne należy wymienić na nowe. Prace muszą 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.   

 

 

________________________________ 

Kierownik Zamawiającego  

 

 


